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Предисловие 

Главная цель концепта проекта заключается в повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на региональном уровне в АТО Гагаузия 
путем применения энергосберегающих мер и технологий в общественных зданиях. 

Цель концепта проекта: 
• Целью данного концепта проекта выявление и определение возможного 

потенциала энергосбережения для исследуемого учреждения; 
• Этот концепт проекта должен способствовать процессу принятия 

решений ответственных органов власти и финансовых организаций при 
рассмотрении возможности инвестиции. 

Конкретные цели: 

• Создание и реализация пилотных проектов с демонстрацией применения 
инновационной энергоэффективности в общественных зданиях; 

• Информирование и обучение местных заинтересованных сторон по 
вопросам энергоэффективности; 

• Расширение участия местных органов власти и населения в инициативах в 
области ЭЭ; 

• Создание механизмов мониторинга и тиражирования для обеспечения 
воспроизводства результатов проекта в АТО Гагаузия и в Молдове в 
целом. 
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1. Введение 

Теоретический лицей им. В. Мошкова открыт на базе одной из самых первых школ 
района  Чадыр-Лунга. Основное здание (А) построено в 1958 году. На сегодняшний 
день в учреждении обучаются 746 учеников из мун. Чадыр-Лунга и близлежащих 
населённых пунктов. Рабочий коллектив насчитывает 87 сотрудников.  

 
Фото  1 Северо-западный фасад лицея (корпус А), центральный вход.  

В 2011г. был открыт новый учебный корпус (Б) - Центр технологического воспитания, 
в котором младшие классы получили возможность заниматься, а также проводить 
уроки труда в современных условиях. 

 
Фото  2 Корпус Б, юго-восточный фасад 
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Фото  3 Теоретический Лицей им. В Мошкова, ортофото (М 1:500), источник www.geoportal.md  

Составные части (указанные в фото 3): 
А – основной корпус лицея 
Б – корпус начальных классов 
В – котельная 
Г – мастерская и туалетные комнаты 
 
2. Потребление энергии 
 
Потребление электроэнергии составило 43  МВт-ч в 2014 году, с незначительным 
ростом до 43,8 МВт-ч в 2016 году. В период с 2015 по 2016 год средний спрос на 
электроэнергию составил 43,4 МВт-ч в год. Наблюдается потребление электричества 
33,2 кВтч / м2, что является нормально для школы. 
Потребление газа постоянная в 35200 м3 в 2014 году до 35165 м3 в 2016 году,  или в 
среднем потребление газа было 35165 м3 в год, или приблизительно 268 кВтч / м2 в 
год, что является высоким для школы.  
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Таблица 1 Потребление энергии 

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 43146 43384 43791 
Природный газ м3 35200 35020 35165 
 
 
3. Общие данные об учреждении 

 
3.1 Система производства тепловой энергии 
 
Здание отапливается с помощью газовой котельной, которая находится в западной 
части территории (на фото 3 указана как корпус В). Теплоноситель поступает по 
наружным теплосетям в основной корпус А и на прямую в корпус Б.  

 
3.2 Система подачи горячей воды 

Горячая вода доступна только в кухне, источник – электрический бойлер.  

3.3 Система водоснабжения и канализации 
 

Здание снабжается холодной водой из городской системы подачи воды, сточные 
воды отводятся в городскую систему канализации. 

 
3.4 Система потребления электроэнергии 

 
Подача электроэнергии обеспечивается местным дистрибьютором электроэнергии.   

 
3.5 Система снабжения природным газом 

 
Источник подачи топлива в котельную – городская система дистрибуции природного 
газа.  

 
3.6 Ранее внедрённые проекты по энергоэффективности 

В 2011 году был осуществлён капитальный ремонт корпуса младших классов (Б). В 
2012 была заменена крыша. В период 2011-2013 годов были заменены окна и 
внутреннее освещение. В 2014 году полностью обновлена котельная и радиаторы в 
здании.  

3.7 Запланированные проекты на ближайшие годы 

Администрация лицея не сообщила о каких-либо предстоящих проектах, связанных с 
энергоэффективностью. 

 
4. Данные о предложенном проекте 
 
Примечание: в данном концепте проекта рассматривается только главный учебный 
блок.  
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4.1 Описание текущей ситуации  

Здание имеет П-образную форму, центральный вход осуществляется с северо-
западной стороны. Здание было построено в 1959 году. Центральная часть учебного 
корпуса и его южное крыло состоит из двух этажей, где расположены учебные 
классы. Северное крыло также двухэтажное и частично 3х этажное, на первом этаже 
столовая и кухня, а на втором этаже с более высокими потолками расположен 
спортзал и вспомогательные помещения (2й и 3й этажи).  

4.2 Структура здания (конструктивная часть) 

Фундаменты выполнены из крупных известняковых блоков. Подвальные помещения 
отсутствуют. Несущие стены выполнены из крупных известняковых блоков шириной 
60-65 см, с внутренней отделкой. С наружной стороны отделка отсутствует. 
Внутренние перегородки выполнены из котельцов.  

4.3 Окна и двери 

Все окна учебного корпуса из ПВХ с двойными стеклопакетами, заменены в течении 
последних нескольких лет. Также и двери заменены на ПВХ конструкции. Откосы не 
заделаны, следов деградации конструкций не замечено. По мнению экспертов, 
замена данных конструкций не целесообразна.  

   

Фото  4 Окно центрального фасада и его визуализация под инфракрасной камерой 

4.4 Крыша 

Крыша учебного корпуса шатровая, стропильная система в хорошем состоянии. Под 
кровлей из метало-черепицы нет гидроизоляционных мембран, строение крыши 
предусматривает наличие люкарн, закрытых решётками, а также установленны 
снегодержатели. На ребрах и ендовах некачественно проработаны стыки, что 
является причиной попадания небольшого количества осадков на чердак, но ниже 
влага не просачивается. Работы по теплоизоляции чердачного пола не 
осуществлялись (общая площадь чердачного пола – 1277 м2). Система сбора 
дождевой воды предусмотрена. 



                                                                  

10 
 

 

Фото  5 Чердак 

4.5 Отопительная система 

Здание отапливается собственной газовой котельной. В котельной установлены 3 
котла, все подключены к работе (2 в штатном режиме, один запасной котёл). От 
котельной, теплоноситель поступает во внешние тепловые сети, которые проходят 
под землёй. Внутренние сети чугунные, а радиаторы заменены на алюминиевые в 
2014 году.  

   

Фото  6 Котельная и внутренние радиаторы 

4.6 Вентиляционная система 

В здании не предусмотрена централизованная система вентиляции. Естественная 
вентиляция осуществляется механическим способом путем открывания окон. 

4.7 Подача горячей воды 

Для приготовления горячей воды, используются электрический бойлер, 
установленный на кухне. 

4.8 Система внутреннего освещения 
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Для освещения используются флуоресцентные лампы и энергосберегающие.  

 
5. Концепт проекта Описание предложенных мер  

 
5.1 Описание предложенных мер  

Консультанты предлагают следующий список мер для термической реабилитации 
здания: 

 
• Эксперты рекомендуют теплоизоляцию фасадов здания слоем 
минеральной ваты (1800,26м2).  
Цоколь также необходимо утеплить более тонким слоем пенопласта для 
препятствования проникновения холода непосредственно в само помещение и в его 
основание, а также на создание барьера для грунтовой влаги и вод, образовавшихся 
в результате таяния снега. Рекомендуется тонкий слой теплоизоляционного 
материала – пенополистирола. Его установка потребует оголения стен фундамента 
на 50 см от уровня земли, то есть общая высота будет 1м. После установки, 
восстановить отмостку по всему периметру.  
 
Годовая экономия энергии = 182 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 183 212 Евро 
 
• Эксперты предлагают изоляцию перекрытия последнего этажа. 
Рекомендуется теплоизоляционный слой в 150мм минеральной ваты, с укладкой 
пароизоляционных и гидроизоляционных мембран. Стыки уклонов крыши 
герметизировать дополнительно.  
 
Годовая экономия энергии = 135 МВтч/г 
Предполагаемая инвестиция = 46 604 Евро 
 
 
5.2 Предварительная оценка потенциала экономии энергии 
 
Расчет конечного предварительного потребления тепла для отопления основан на 
упрощенной методологии расчета согласно «Energetische Bewertung von 
Bestandsgebauden», предложенный Немецким Энергетическим Агенством. 
Теплопроводность строительных элементов основывается на стандартах и нормах, 
принятых в Республике Молдова, а также на опыте консультантов.  
Окончательное потребление энергии для отопления и предполагаемый потенциал 
сбережений рассчитывались на основе контрольных климатических показателей, 
внутренней температуры и базовой скорости вентиляции. 
Примечание: результаты не обязательно отражают фактическое потребление 
энергии, так в зданиях низкий уровень комфорта отопления/вентиляции в зданиях 
(например, укороченный период обогрева, низкая внутренняя температура, 
недостаточна вентиляция/отсутствие вентиляции и т. д.).  
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Таблица 2 Предложенные меры по энергоэффективности и их характеристики 

Предложенные 
меры 

Площадь, 
м2 

Годовая 
экономия 
энергии, 
МВтч/г 

Годовая 
экономия 

в Евро 

Инвестиции, 
Евро 

Уменьшение 
выбросов 

т/CO2 
в год 

Период 
окупаемости, 

лет 

Теплоизоляция 
чердачного пола 

1310 135 4 819 46 604 27 12,4 

Теплоизоляция 
наружных стен  

1545 182 6 495 183 212 36 36,1 

Итого 2855 317 11 314 229 816 63 26 
 
 
6. Финансовый анализ 

Оценка необходимых инвестиционных затрат основана на опыте консультантов 
(удельные инвестиционные затраты на каждый отреставрированный элемент). 
Консультанты не спрашивали/не получили предложения от потенциальных 
поставщиков/строительных компаний. Все расходы включают НДС. 
Общие инвестиционные затраты были оценены в 4,71 млн леев (229 816 EURO)1. 
Доля соответствующих инвестиций в энергетику в общем объеме инвестиций 
составляет около 50 %. 
Общая отремонтированная площадь: 2855 м². 
Если учитывать только соответствующие инвестиции в энергию, период окупаемости 
составляет 26 лет. 
 
7. Предварительный план внедрения проекта 

Описание шагов необходимых для внедрения описанных рекомендаций можно 
разделить на 3 основных этапа: разработка энерго-аудита здания, подготовка к 
внедрению проекта и сам процесс внедрения. 

В каждый этап входят следующие действия: 

А. Разработка энерго-аудита здания: 

• Принятие решения по финансированию Энерго Аудита 
• Разработка задачи по энерго аудиту 
• Тендер & Контракт Энергоаудита 
• Проведение Энергоаудита 
• Разработка задачи на проектирование 

Б. Подготовка к внедрению проекта: 

• Принятие решения по инвестиции 
• Тендер на разработку технической документации 
• Разработка технической документации, утверждение, документы тендера 
• Тендер на внедрение проекта 
• Оценка оферт, контракт 
• Согласование плана работ 

В. Внедрение проекта: 

• Подготовка территории 

                                                           
1 Обменный курс: 1 ЕURO = 20,50 лей (среднее значение за 2017г.).  
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• Теплоизоляция наружных стен  
• Теплоизоляция чердачного пола  
• Установка дополнительного вентиляционного оборудования  
• Обучение сотрудников, документация 

По окончанию внедрения данных мер, объект может быть сдан в эксплуатацию.  

Примерные временные рамки плана внедрения проекта приведены в приложении 1. 

 

8. Заключение 

В результате внедрения предложенных мер, ожидаемая экономия энергетических 
ресурсов составит 317 МВтч/г. Благодаря этой экономии подсчитано что выбросы 
снизятся на 63 т/CO2 в год.  
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Приложение 1 

 

 

 

  

Предварительный план внедрения проекта
Задачя No. Этап Действия                                                                                                   Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Принятие решения по финансированию Энерго Аудита

2 Разработка задачи по энерго аудиту

3 Тендер & Контракт Энергоаудита

4 Проведение Энергоаудита

5 Разработка задачи на проектирование

6 Принятие решения по инвестиции

7 Тендер на разработку технической документации

8 Разработка технической документации, утверждение, документы тендера

9 Тендер на внедрение проекта

10 Оценка оферт, контракт

11 Согласование плана работ 

12 Подготовка территории

13 Теплоизоляция наружных стен 

14 Теплоизоляция чердачного пола 

15 Установка дополнительного вентиляционного оборудования 

16 Обучение сотрудников, документация

17 Сдачя Сдачя в эксплуатацию

* Приблизительно зимний период ; точный план может быть разработан после принятия решения об инвестиции
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Приложение 2. 

Анкета 
по сбору данных для диагностического анализа  

сектора энергоэффективности в регионе АТО Гагаузии 
 

I. Общие данные: 

Название населённого пункта / района:  Чадыр - Лунга  

Название публичного учреждения:   Теоретический лицей им. В.Мошкова  

Собственности (АТЕ 1-го / 2-го уровня) _-2-го уровня 

Год строительства здания публичного учреждения: 1907; 1959; 2011 г.  

Тип строительного материала общественного здания: 
 Бетонные панели  
 Котелец 
 Кирпич 
 Другой (укажите) 

 

II. Энергетическая ситуация в общественных зданиях 
 

Part A. Общие данные об здании: 

Укажите пожалуйста значение для следующих показателей: 

 Показатели Единица 
измерения Значение 

1. Количество административного персонала: человек 5 
2. Количество рабочего персонала: человек 82 
3. Количество пользователей / бенефициаров 

(дети / студенты / пациенты / клиенты) 
человек 746 

4. Общая площадь здания  м2 2623 
5. Количество этажей здания единицы 2 
6. Средняя высота каждого этажа м 3,5 
7. Общая площадь внешних стен здания м2 12039 
8. Количество окон  единицы 109 
9. Общая площадь окон м2 261 

10.  Общая площадь крыши м2 1276 
11.  Тип крыши: плоская 

крыша или 
скатная крыша 

Шатровая  

 

Part B. Потребление энергии за последние 2 года (по источнику):  

Тип источника энергии Ед. 
изм. 

Потребление 
2014 2015 2016 

Электричество  кВтч 43146 43384 43791 
Дизель (исключить транспортные 
средства) 

Литры    
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Натуральный газ м3 35200 35020 35165 
Уголь тонны    
Биомасса (древесная щепа, гранулы и т. д.) м3    
Централизованное отопления Гкал    
Другой (укажите) ____________________     
Part C. Энергетические системы 

 
С.1. Тип отопления в здании центральное отопление? 

a. Центральное отопление  Автономное 
b. Электрические индивидуальные обогреватели для каждой комнаты 

(Если «а» укажите ответы на вопросы 1.1, 1.2, 1.3, если «b» перейдите к вопросу № 2. 
 

1.1. Если есть, укажите тип системы отопления:  
 однотрубная система 
 двухтрубная система 

1.2. Укажите тип используемого топлива: 
 Электричество  
 Натуральный газ 
 Уголь 
 Биомасса (древесная щепа, гранулы и т. д.) 

1.3. Укажите мощность (Гкал) ________ 
 

С.2. Если используются отдельные обогреватели, какого типа они? 
 Электрические индивидуальные обогреватели 
 Электрические радиаторы 
 Кондиционер 
 Другие (укажите)__________ 

 
С.3. Существует ли в здании центральная система горячего водоснабжения или 

используется ли отдельные бойлера? 
 Центральная система горячего водоснабжения 
 Электрический бойлер 
 Нет горячей воды 
 Другой (укажите)__________ 

 
С.4. Есть ли в здании центральная система кондиционирования воздуха или 

используется отдельная система для каждого помещения? 
 Центральная система кондиционирования (рабочая) 
 Центральная система кондиционирования (нерабочая) 
 Индивидуальная система в каждом помещении (рабочая) 
 Индивидуальная система в каждом помещении (нерабочая) 
 Отсутствует вообще 

 
С.5. Есть ли центральная система вентиляции: □ Да; или □ Нет. 

Какова она? 
 принудительный 
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 естественный поток 
С.6. Система внутреннего освещения: 

Показатели Ед. изм. Значение 

Количество ламп единицы 233 
Тип ламп (светодиодные-LED, люминесцентные лампы, 
лампы накаливания) 

Люминисцентные 
173 шт. 
Лампы 

накаливания-60 
шт. 

 

Средняя мощность ламп W 41,36 вт 
система автоматизации освещения  Да / нет Да 
 

Part D. Описание бойлеров 
 

Количество бойлеров:    1 
Тип топлива, используемого для бойлеров: 

 Электричество, Установленная мощность (кВтч): 220-240__ эффективность (%)____ 
 Уголь,   Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Газ,  Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Мазут,  Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Дизель, Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 
 Биомасса, Установленная мощность (кВтч): _________ эффективность (%)____ 

 
Part E. Другие единицы потребления энергии 

 
E.1. Духовки (кухни)    

Количество духовок, используемых в здании _2_ единиц 
Тип потребляемой энергии: 

 Электричество 
 Газ 
 Другое (просьба указать) 

 
E.2. Существует ли стационарные группы двигателей внутреннего сгорания, 

электрогенераторы? 
Количество электрогенераторов: _нет_ 
Установленная мощность электрогенераторов (кВт): _____________ 
Средние рабочие дни для электрогенератора в год: ____________ 
 

III. Просьба указать, есть ли проекты энергоэффективности, внедренные в течение 
последних 5 лет? (если таковые имеются) 

Проект Год 
внедрения Донор Стоимость,  

тыс. лей 
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